
Таблица 5 -  Программа снижения потерь электроэнергии

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

наименование ТСО

№ п/п
Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственная 
служба

Объем 
мероприятий

Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%
начало окончание 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Организационн
ые 
мероприятия           

1.1.

Контроль за 
энергопотребле
нием 01.01.13 г. 31.12.13 г. СГЭ    4,26    

            

            

            

            

            

2
Технические 
мероприятия           

2.1.

Отключение 
трансформатор
ов с сезонной 
нагрузкой 01.01.13 г. 31.12.13 г. СГЭ ТП-14 шт.   4,00    

            

            

3

Совершенствов
ание систем 
расчетного и 
технического 
учета           

            

            

            

            

4 Всего       119,93/2,7%    

4.1

СПРАВОЧНО:
Всего в 
процентах от  
фактических 
потерь 
электроэнергии           



4.2

СПРАВОЧНО: 
Всего в 
процентах от  
отпуска 
электроэнергии 
в сеть           
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